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Исследование пробы воды № П-021123/2262 
 
 

 
 
 
 
 
 

Заказчик: ТСЖ «Грюнвальд» 
Место отбора: МО, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Весенняя, д. 1, стр. 8 
Дата отбора: 73.11.23 г. 
Дата сдачи пробы в ИЦ: 27.11.23 г. 
Дата окончания исследований: 02.12.2023 г. 

 
Тип анализа: базовый 
Тип источника: скважина после фильтра (ВЗУ) 

  

Показатель 
Полученное 

значение 
Нормативное 

значение 
Единица 

измерения 
Нормативный 

документ 

Общие и 
органолептические 

показатели 
 

 
 
 
 
 
 
  

pH    7,6 6,0-9,0 ед.рН 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-

97 

Жесткость   4,0 7,0 мг-экв/л ГОСТ 31954-2012 

Щелочность общая   8,1 --*** мг-экв/л ГОСТ 31957-2012 

Окисляемость   1,0 5,0 мг/л ГОСТ 55684-2013 

Общая минерализация 
(сухой остаток) 

624 1000 мг/л 
ПНД Ф 14.1:2:4.261-

2010 

Мутность   0,1 2,6 ЕМФ ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 

Цветность  2,4 20 Баллы ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 

Запах   0 2 Баллы ГОСТ Р 57164-2016 

Привкус   0* 2 Баллы ГОСТ Р 57164-2016 

Осадок   нет отсутствие - визуально 
 

Алюминий Al3+ <0,01** 0,2 мг/л ЦВ 3.19.08-2008 

Железо общее Fe 0,008 0,3 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.50 

Марганец Mn2+ <0,002** 0,1 мг/л ЦВ 3.19.08-2008 

Кальций Ca 52,8 --*** мг/л ЦВ 3.19.08-2008 

Магний Mg 15,8 50,0 мг/л ЦВ 3.19.08-2008 

Сульфаты SO42- 5,1 500,0 мг/л 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-

98 

Гидрокарбонат НCO3- 494,1 не норм* мг/л ГОСТ 31957-2012 

Нитраты NO3- 1,117 45,0 мг/л 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-

98 

Нитриты NO2- <0,002** 3,0 мг/л 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-

98 

 Хлориды Cl- 6,7 300,0 мг/л 
ПНД Ф 14.1:2:3:4.132-

98 

 
Растворенный 
кислород 

7,0 Не менее 6,0 мг/л ПНД Ф 14.1:2:4.178-02 

mailto:info@vodalab.ru


Результаты исследований № П-021123/2262 Страница 2/2 

 
 
ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Полученные результаты распространяются только на образцы (пробы), подвергнутые 
испытаниям. 
2. Передача результатов или их копий другим лицам и организациям без разрешения Заявителя 
и начальника ИЛ не допускается 
3. Проба воды исследовалась согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 
4.        Норматив приведен как справочная информация 
5.        * - Привкус воды определяется только при уверенности, что она безвредна и безопасна 
(отсутствуют ядовитые вещества и бактериальное загрязнение) 
6.        ** - Ниже придела обнаружения методики 
7.        *** - Отсутствие ПДК в СанПиН 1.2.3685-21 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Данная проба соответствует санитарным правилам и нормам в объеме проведенного 
исследования. 
 
Обращаем Ваше внимание, что вода с жесткостью выше 3 вызывает накипь, а выше 6 способна 
вызывать сухость и раздражение кожи, а также оставлять следы накипи. 
 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ:  

• Использование системы умягчения с ионообменной смолой 
 


